w
\ ¢ . € : I . o t S, :
<&aerd  Companhia de Aguas e Esgotos;de Rondonia
| DIVISAO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA
RELATORIO DE ENSAIO BACTERIOLOGICO E FISICO-QUIMICO

INTERESSADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA

ENDERECO: AV PINHEIRO MACHADO, N° 2112 BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CIDADE: PORTO VELHO —-RO TEL: 3216 1752

DADOS SOBRE A AMOSTRA
LOCAL DA COLETA: PONTA DE REDE N° 19, RUA DAS VIOLETAS, N° 6246, SAE ROLIM DE MOURA
ORIGEM DO MANANCIAL: RIOS MANICORE/D’ALENCOURT TRATAMENTO: SIM___
DATA DA COLETA: 28/12/16 ENTR. NO LAB: 29/12/16 CHUVA NAS 24 HS?: NAO
HORA DA COLETA: 10:26 TEMP.DO AR: - °C TEMP.DA AGUA: - °C:
ASPECTO: LIMPIDO ODOR: AUSENTE CL, RESIDUAL: 1,0 MG/L
COLETOR: MARCIO EMISSAO: 23/01/2017

EXAMES FISICO QUIMICOS N° 8323/16
1- CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLEPTICA

Determinagées Valores encontrados | VMP®) Portaria N° 2914/11 Expresso como
ASPECTO LIMPIDO - -
COR 15,0 15 Mg de Pt/
ODOR AUSENTE Nio objetavel -
PH 6,38 6,0a9,5 -
TURBIDEZ 2,90 1 UNT
2 — CARACTERISTICAS QU[IMICAS
Determinagdes Valores encontrados | VMP") Portaria N° 2914/11 Expresso como
CLORETO - 250 mn mg/l de CI
FERRO TOTAL - 0,3 mg/l de Fé
SULFATO - 250 Mg/l de SO4
OXIGENIO CONSUMIDO - - mg/l de O,
DUREZA TOTAL - 500 mg/l de CaCO,
DUREZA EM Ca - - mg/l de CaCO,
DUREZA EM Mg - 1000 Mg/l
SOLIDOS TOTAIS - -
NITROGIS:NIO NITRITO - 1 mg/l N
NITROGENIO NITRATO -
C02 LIVRE o B Mg/l de COZ
CONDUT. ESPECIFICA A 25° 46,5 - u S/cm
ALCALINIDADE OH’ - - mg/l de CaCO;
ALCALINIDADE CO;~ - - mg/l de CaCO,
ALCALINIDADE HCOj5 - 3 . mg/l de CaCO;
EXAMES BACTERIOLOGICOS  (NAO REALIZADO)
Valores encontrados VMP") Portaria N° 2914, do
E H MS de 12.12.2011
1 —CONTAGEM PADRAO DE BACTERIAS: - UFC/ mla 35 °C 24 H <500
2 - N° MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ml): - Auséncia em 100 ml
3 - N° MAIS PROVAVEL DE E.COLI (NMP/100 ml): - Auséncia em 100 ml
4 - N° DE COLONIAS NA MEMBRANA FILTRANTE (NCMF/100ml): - Auséncia em 100 ml

5 - BACTERIAS IDENTIFICADAS:

6- METODO (S) UTILIZADOS (S): -

ANALISTA: éACUUL,L PDUL 'C# .
ENG*. QUIMICA: ELEIDE SAMPA{O FROES

CRQ 1430037 - 14* REGIAO

CONCLUSAO: Agua Satisfatéria, quanto aos pardmetros lidos, e de acordo com os valores estabelecidos na Portaria N° 2914/11
do Ministério da Saude.

(*VMP) Valor Maximo Permitido; (-) Ndo tem valor especificado na legislagio
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DIVISAO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA:
RELATORIO DE ENSAIO BACTERIOLOGICO E FISICO-QUIMICO

INTERESSADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA .
ENDERECO: AV PINHEIRO MACHADO, N° 2112 BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CIDADE: PORTO VELHO -RO TEL: 3216 1752

DADOS SOBRE A AMOSTRA

LOCAL DA COLETA: PONTA DE REDE N° 18, RUA DAS ACACIAS, N° 6578, SAE ROLIM DE MOURA

ORIGEM DO MANANCIAL: RIOS MANICORE/D’ALENCOURT

TRATAMENTO: SIM

DATA DA COLETA: 28/12/16

ENTR. NO LAB: 29/12/16

CHUVA NAS 24 HS?: NAO

HORA DA COLETA: 10:23

TEMP.DO AR: - °C

TEMP.DA AGUA: - °C:

ASPECTO: LIMPIDO

ODOR: AUSENTE

CL, RESIDUAL: 1,0 MG/L

COLETOR: MARCIO

EMISSAO: 23/01/2017

EXAMES FISICO QUIMICOS N° 8322/16
1- CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLEPTICA

Determinacdes Valores encontrados | VMP®) Portaria N° 2914/11 Expresso como
ASPECTO LIMPIDO - -
COR 10,0 15 Mg de Pvl
ODOR AUSENTE Nio objetavel -
PH 6,52 6,0a29,5 -
TURBIDEZ 1,68 1 UNT
2 — CARACTERISTICAS QU[IMICAS
Determinacdes Valores encontrados | VMP® Portaria N’ 2914/11 Expresso como
CLORETO - 250 mn mg/l de CI
FERRO TOTAL - 0,3 mg/l de Fé
SULFATO - 250 Mg/l de SO,
OXIGENIO CONSUMIDO - - mg/l de O,
DUREZA TOTAL - 500 mg/l de CaCOs
DUREZA EM Ca - - mg/l de CaCO;
DUREZA EM Mg - 1000 Mg/l
SOLIDOS TOTAIS - -
NITROGI;‘,NIO NITRITO - 1 mg/l N
NITROGENIO NITRATO -
CO, LIVRE - - Mg/l de CO,
CONDUT. ESPECIFICA A 25° 46,5 - p S/cm
ALCALINIDADE OH - - mg/l de CaCO;
ALCALINIDADE CO;~ - - mg/l de CaCO;
ALCALINIDADE HCOy - : = mg/l de CaCO;
EXAMES BACTERIOLOGICOS (NAO REALIZADO)
Valores encontrados VMP® Portaria N° 2914, do
i E MS de 12.12.2011
1 - CONTAGEM PADRAO DE BACTERIAS: - UFC/ mla 35 °C 24 H <500

2 - N° MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ml): - Auséncia em 100 ml

3 - N° MAIS PROVAVEL DE E.COLI (NMP/100 ml): - Auséncia em 100 ml

4 - N° DE COLONIAS NA MEMBRANA FILTRANTE (NCMF/100ml): - Auséncia em 100 ml

5 - BACTERIAS IDENTIFICADAS:

6- METODO (S) UTILIZADOS (S): -

Al 3
] L QULANRAA] -
ENG*. QUIMICA: ELEIDE SAMPAIO FROE
CRQ 1430037 — 14* REGIAO

ANALISTA:

CONCLUSAQ: Agua Satisfatéria, quanto aos parametros lidos, ¢ de acordo com os valores estabelecidos na Portaria N° 2914/11
do Ministério da Saude.

(*VMP) Valor Maximo Permitido; (-) Ndo tem valor especificado na legislagio
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ISAO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA
RELATORIO DE ENSAIO BACTERIOLOGICO E FiSICO-QUIMICO

INTERESSADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA
ENDERECO: AV PINHEIRO MACHADO, N° 2112 BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CIDADE: PORTO VELHO -RO TEL: 3216 1752

DADOS SOBRE A AMOSTRA

LOCAL DA COLETA: PONTA DE REDE N° 17, RUA MONTE SINAI N° 6845, SAE ROLIM DE MOURA

ORIGEM DO MANANCIAL: RIOS MANICORE/D’ALENCOURT

TRATAMENTO: SIM

DATA DA COLETA: 28/12/16

ENTR. NO LAB: 29/12/16

CHUVA NAS 24 HS?: NAO

HORA DA COLETA: 10:16

TEMP. DO AR: - °C

TEMP.DA AGUA: -

2

ASPECTO: LIMPIDO

ODOR: AUSENTE

CL, RESIDUAL: 1,0 MG/L

COLETOR: MARCIO

EMISSAO: 23/01/2017

EXAMES FISICO QUIMICOS N° 8321/16
1- CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLEPTICA

Determinacdes

Valores encontrados

VMP® Portaria N° 2914/11

Expresso como

ASPECTO LIMPIDO - -
COR 10,0 15 Mg de Pv/l
ODOR AUSENTE Nio objetavel -
PH 6,74 6,0a9,5 -
TURBIDEZ 1,85 1 UNT
2 — CARACTERISTICAS QU[IMICAS
Determinagées Valores encontrados | VMP®) Portaria N’ 2914/11 Expresso como
CLORETO - 250 mn mg/l de CI
FERRO TOTAL - 0,3 mg/l de Fé
SULFATO - 250 Mg/l de SO,
OXIGENIO CONSUMIDO - - mg/l de O,
DUREZA TOTAL - 500 mg/l de CaCO;
DUREZA EM Ca - - mg/l de CaCO;
DUREZA EM Mg - 1000 Mg/l
SOLIDOS TOTAIS - -
NITROGENIO NITRITO - 1 mg/l N
NITROGENIO NITRATO -
CO, LIVRE ; - - Mg/l de CO,
CONDUT. ESPECIFICA A 25° 46,9 - u S/cm
ALCALINIDADE OH - - mg/l de CaCO;
ALCALINIDADE CO;~ - - mg/l de CaCO,
ALCALINIDADE HCO;5 - : - mg/l de CaCOs
EXAMES BACTERIOLOGICOS (NAO REALIZADO)
Valores encontrados VMP®) Portaria N° 2914, do
MS de 12.12.2011
1 - CONTAGEM PADRAO DE BACTERIAS: - UFC/ mla 35 °C 24 H <500

2 - N° MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ml): -

Auséncia em 100 ml

3 - N° MAIS PROVAVEL DE E.COLI (NMP/100 ml): -

Auséncia em 100 ml

4 - N° DE COLONIAS NA MEMBRANA FILTRANTE (NCMF/100ml): -

Auséncia em 100 ml

5 - BACTERIAS IDENTIFICADAS:

6- METODO (S) UTILIZADOS

8): -

ANALISTA:

Z‘,’/\ﬂ,

ENG*. QUIMICA: ELEIDE SAM AIO FRO S

CRQ 1430037 — 14* REGIAO

CONCLUSAO: Agua Satisfatéria, quanto aos pardmetros lidos, e de acordo com os valores estabelecidos na Portaria N° 2914/11

do Ministério da Saude.

(*VMP) Valor Maximo Permitido; (-) Ndo tem valor especificado na legislagdo




Skaerd Companhia de: Aguas e Esgotos, de Rondonia

DIVISAO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA
RELATORIO DE ENSAIO BACTERIOLOGICO E FiSICO-QUIMICO

INTERESSADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA e B
ENDERECO: AV PINHEIRO MACHADO, N° 2112 BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CIDADE: PORTO VELHO -RO TEL: 3216 1752

DADOS SOBRE A AMOSTRA

LOCAL DA COLETA: PONTA DE REDE N° 16, TRAV. DO PATROCINIO, N° 4908, SAE ROLIM DE MOURA

ORIGEM DO MANANCIAL: RIOS MANICORE/D’ALENCOURT TRATAMENTO: SIM

DATA DA COLETA: 28/12/16 ENTR. NO LAB: 29/12/16 CHUVA NAS 24 HS?: NAO

HORA DA COLETA: 10:06 TEMP.DOAR: - °C TEMP.DA AGUA: - °C:

ASPECTO: LIMPIDO ODOR: AUSENTE CL; RESIDUAL: 1,0 MG/L

COLETOR: MARCIO EMISSAO: 23/01/2017

EXAMES FISICO QUIMICOS N° 8320/16
1- CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLEPTICA

Determinacgdes Valores encontrados | VMP®) Portaria N° 2914/11 Expresso como
ASPECTO LIMPIDO - -
COR 10,0 15 Mg de Pv/l
ODOR AUSENTE Nao objetavel -
PH 6,62 6,029,5 -
TURBIDEZ 1,59 1 UNT
2 — CARACTERISTICAS QU[IMICAS
Determinagdes Valores encontrados | VMP® Portaria N° 2914/11 Expresso como
CLORETO - 250 mn mg/l de CI
FERRO TOTAL - 0,3 mg/l de F¢
SULFATO - 250 Mg/l de SO,
OXIGENIO CONSUMIDO - - mg/l de O,
DUREZA TOTAL - 500 mg/l de CaCO;
DUREZA EM Ca - - mg/l de CaCO4
DUREZA EM Mg - 1000 Mg/l
SOLIDOS TOTAIS - -
NITROGENIO NITRITO - 1 mg/l N
NITROGENIO NITRATO -
CO, LIVRE ; - - Mg/l de CO,
CONDUT. ESPECIFICA A 25° 46,4 - u S/cm
ALCALINIDADE OH - - mg/l de CaCO;
ALCALINIDADE CO;~ - - mg/l de CaCOs
ALCALINIDADE HCO5’ - i - mg/l de CaCO;
EXAMES BACTERIOLOGICOS  (NAO REALIZADO)

VMP®) Portaria N° 2914, do
MS de 12.12.2011

Valores encontrados

1 —- CONTAGEM PADRAO DE BACTERIAS: - UFC/ mla 35 °C 24 H <500

2 - N° MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ml): - Auséncia em 100 ml

3 - N° MAIS PROVAVEL DE E.COLI (NMP/100 ml): - Auséncia em 100 m|

4 - N° DE COLONIAS NA MEMBRANA FILTRANTE (NCMF/100ml): - Auséncia em 100 ml

5 - BACTERIAS IDENTIFICADAS:

6- METODO (S) UTILIZADOS (S): -

/)ﬂ
ANALISTA:
ENG*. QUIMICA ELEIDF%A%&%J*O FR&ES\
CRQ 1430037 — 14*° REGIAO

CONCLUSAO: Agua Satisfatéria, quanto aos pardmetros lidos, € de acordo com os valores estabelecidos na Portaria N° 2914/11
do Ministério da Saude.

(*VMP) Valor Maximo Permitido; (-) N&o tem valor especificado na legislagio




g@efd Companhia de Aguas e Esgotos;de Rondbnia

DIVISAO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA
RELATORIO DE ENSAIO BACTERIOLOGICO E FiSICO-QUIMICO

COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA

INTERESSADO: = i
ENDERECO: AV PINHEIRO MACHADO, N° 2112 BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CIDADE: PORTO VELHO -RO TEL: 3216 1752

DADOS SOBRE A AMOSTRA

LOCAL DA COLETA: PONTA DE REDE N° 15, RUA RECIFE, N° 5397, SAE ROLIM DE MOURA
ORIGEM DO MANANCIAL: RIOS MANICORE/D’ALENCOURT TRATAMENTO: SIM

DATA DA COLETA: 28/12/16 ENTR. NO LAB: 29/12/16 CHUVA NAS 24 HS?: NAO

HORA DA COLETA: 09:52 TEMP.DOAR: - °C TEMP.DA AGUA: - °C:

ASPECTO: LIMPIDO ODOR: AUSENTE CL, RESIDUAL: 1,0 MG/L

COLETOR: MARCIO EMISSAO: 23/01/2017

EXAMES FISICO QUIMICOS N° 8319/16
1- CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLEPTICA

Determinagdes Valores encontrados | VMP") Portaria N° 2914/11 Expresso como
ASPECTO LIMPIDO - -
COR 0,0 15 Mg de Pv/l
ODOR AUSENTE Néo objetavel -
PH 6,66 6,0a9,5 -
TURBIDEZ 0,64 1 UNT
2 - CARACTERISTICAS QU[IMICAS
Determinagdes Valores encontrados | VMP®) Portaria N° 2914/11 Expresso como
CLORETO - 250 mn mg/l de CI
FERRO TOTAL - 0,3 mg/I de F¢é
SULFATO - 250 Mg/l de SO,
OXIGENIO CONSUMIDO - - mg/l de O,
DUREZA TOTAL - 500 mg/l de CaCO;
DUREZA EM Ca - - mg/l de CaCO,
DUREZA EM Mg - 1000 Mg/l
SOLIDOS TOTAIS - s
NITROGENIO NITRITO - 1 mg/l N
NITROGENIO NITRATO -
CO, LIVRE - - - Mg/l de CO,
CONDUT. ESPECIFICA A 25° 46,8 - p S/cm
ALCALINIDADE OH - - mg/1 de CaCO;
ALCALINIDADE CO5~ - - mg/l de CaCOs
ALCALINIDADE HCOs3’ - i e mg/l de CaCO;
EXAMES BACTERIOLOGICOS  (NAO REALIZADO)

VMP® Portaria N° 2914, do
MS de 12.12.2011

Valores encontrados

1 - CONTAGEM PADRAO DE BACTERIAS: - UFC/ mla 35 °C 24 H <500

2 - N° MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ml): - Auséncia em 100 ml

3 - N° MAIS PROVAVEL DE E.COLI (NMP/100 ml): - Auséncia em 100 ml

4 - N° DE COLONIAS NA MEMBRANA FILTRANTE (NCMEF/100ml): Auséncia em 100 ml

5 - BACTERIAS IDENTIFICADAS:

6- METODO (S) UTILIZADOS (S): - )

ANALISTA: ’V/ IAC ’“LLULIN cLALH -
ENG*. QUIMICA: ELEIDE SAMPAIO EROES

CRQ 1430037 — 14* REGIAO

CONCLUSAO: Agua Satisfatéria, quanto aos parametros lidos, e de acordo com os valores estabelecidos na Portaria N° 2914/11
do Ministério da Satde.

(*VMP) Valor Maximo Permitido; (-) N&o tem valor especificado na legislagdo




gcﬁq erd  Companhia de Aguas e Esgotos de Rondonia

DIVISAO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA,
RELATORIO DE ENSAIO BACTERIOLOGICO E FISICO-QUIMICO

INTERESSADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA

ENDERECO: AV PINHEIRO MACHADO, N° 2112 BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CIDADE: PORTO VELHO -RO TEL: 3216 1752

DADOS SOBRE A AMOSTRA
LOCAL DA COLETA: PONTA DE REDE N° 14, RUA CAPIBARIBE, N° 6478, SAE ROLIM DE MOURA
ORIGEM DO MANANCIAL: RIOS MANICORE/D’ALENCOURT TRATAMENTO: SIM
DATA DA COLETA: 28/12/16 ENTR.NO LAB: 29/12/16 CHUVA NAS 24 HS?: NAO
HORA DA COLETA: 09:49 TEMP.DOAR: - °C TEMP.DA AGUA: - °C:
ASPECTO: LIMPIDO ODOR: AUSENTE CL, RESIDUAL: 1,0 MG/L
COLETOR: MARCIO EMISSAO: 23/01/2017

EXAMES FISICO QUIMICOS N° 8318/16
1- CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLEPTICA

Determinagdes Valores encontrados | VMP" Portaria N°2914/11 Expresso como
ASPECTO LIMPIDO - -
COR 0,0 15 _Mgde Pyl
ODOR AUSENTE Nio objetavel -
PH 6,68 6,0a9,5 -
TURBIDEZ 0,80 1 UNT
2 - CARACTERISTICAS QU[IMICAS
Determinacdes Valores encontrados | VMP®) Portaria N’ 2914/11 Expresso como
CLORETO - 250 mn mg/l de CI'
FERRO TOTAL - 0,3 mg/l de Fé
SULFATO - 250 Mg/l de SO
OXIGENIO CONSUMIDO - - mg/l de O,
DUREZA TOTAL - 500 mg/l de CaCO4
DUREZA EM Ca - - mg/l de CaCO;
DUREZA EM Mg - 1000 Mg/l
SOLIDOS TOTAIS - -
NITROGENIO NITRITO - 1 mg/l N
NITROGENIO NITRATO -
CO, LIVRE i - - Mg/l de CO,
CONDUT. ESPECIFICA A 25° 46,0 - p S/cm
ALCALINIDADE OH - - mg/l de CaCO;
ALCALINIDADE CO;~ - - mg/l de CaCO;
ALCALINIDADE HCOj5 - . s mg/l de CaCO;
EXAMES BACTERIOLOGICOS  (NAO REALIZADO)
Valores encontrados VMP® Portaria N° 2914, do
. ' MS de 12.12.2011
1 - CONTAGEM PADRAO DE BACTERIAS: - UFC/ mla 35 °C 24 H <500
2 - N° MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ml): - Auséncia em 100 ml
3 - N° MAIS PROVAVEL DE E.COLI (NMP/100 ml): - Auséncia em 100 ml
4 - N° DE COLONIAS NA MEMBRANA FILTRANTE (NCMF/100ml): - Auséncia em 100 ml
5 - BACTERIAS IDENTIFICADAS:
6- METODO (S) UTILIZADOS (S): - o )
ANALISTA: : gg %\gu' LX\ hove J‘l i
ENG®. QUIMICA: ELEIDE SAMPAIO FROES

CRQ 1430037 — 14* REGIAO

CONCLUSAO: Agua Satisfatéria, quanto aos pardmetros lidos, e de acordo com os valores estabelecidos na Portaria N° 2914/11
do Ministério da Saude.

(*VMP) Valor Maximo Permitido; (-) Ndo tem valor especificado na legislagéo




&efd Companhia de Aguas;e Esgotos de Rondonia

DIVISAO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA
RELATORIO DE ENSAIO BACTERIOLOGICO E FiSICO-QUIMICO

INTERESSADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA
ENDERECO: AV PINHEIRO MACHADO, N° 2112 BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CIDADE: PORTO VELHO —RO TEL: 3216 1752

DADOS SOBRE A AMOSTRA
LOCAL DA COLETA: PONTA DE REDE N° 13, AV 7 DE SETEMBRO N° 4887, SAE ROLIM DE MOURA
ORIGEM DO MANANCIAL: RIOS MANICORE/D’ ALENCOURT TRATAMENTO: SIM
DATA DA COLETA: 28/12/16 ENTR. NO LAB: 29/12/16 CHUVA NAS 24 HS?: NAO
HORA DA COLETA: 09:45 TEMP.DOAR: - °C TEMP.DA AGUA: -
ASPECTO: LIMPIDO ODOR: AUSENTE CL, RESIDUAL: 1,3 MG/L
COLETOR: MARCIO EMISSAO: 23/01/2017

EXAMES FISICO QUIMICOS N° 8317/16
1- CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLEPTICA

Determinacdes Valores encontrados | VMP" Portaria N°2914/11 Expresso como
ASPECTO LIMPIDO - -
COR 0,0 15 Mg de Pt/l
ODOR AUSENTE Nio objetavel -
PH 6,70 6,0a9,5 -
TURBIDEZ 0,86 1 UNT
2 — CARACTERISTICAS QU[IMICAS
Determinagdes Valores encontrados | VMP® Portaria N° 2914/11 Expresso como
CLORETO - 250 mn mg/l de CI
FERRO TOTAL - 0,3 mg/l de F¢
SULFATO - 250 Mg/l de SO,
OXIGENIO CONSUMIDO - - mg/l de O,
DUREZA TOTAL - 500 mg/l de CaCO;
DUREZA EM Ca - - mg/l de CaCO;
DI'JREZA EM Mg - 1000 Mg/l
SOLIDOS TOTAIS = =
NITROGENIO NITRITO - 1 mg/l N
NITROGENIO NITRATO -
C02 LIVRE i = i Mg/l de C02
CONDUT. ESPECIFICA A 25° 46,5 - p S/cm
ALCALINIDADE OH - - mg/l de CaCO;
ALCALINIDADE CO;~ - - mg/l de CaCO;
ALCALINIDADE HCOj5 - : I mg/l de CaCO;
EXAMES BACTERIOLOGICOS  (NAO REALIZADO)
Valores encontrados VMP® Portaria N° 2914, do
B . MS de 12.12.2011
1 — CONTAGEM PADRAO DE BACTERIAS: - UFC/ mla 35 °C 24 H <500
2 - N° MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ml): - Auséncia em 100 ml
3 - N° MAIS PROVAVEL DE E.COL! (NMP/100 ml): - Auséncia em 100 ml
4 - N° DE COLONIAS NA MEMBRANA FILTRANTE (NCMF/100ml): - Auséncia em 100 m|

5 - BACTERIAS IDENTIFICADAS:

6- METODO (S) UTILIZADOS (S): -

ANALISTA:
ENG"*. QUIMICA: ELEIDE SAMP“&)%E&
CRQ 1430037 — 14* REGIAO

CONCLUSAO: Agua Satisfatéria, quanto aos parametros lidos, e de acordo com os valores estabelecidos na Portaria N° 2914/11
do Ministério da Saude.

(*VMP) Valor Méaximo Permitido; (-) N&o tem valor especificado na legislagdo




&efd Companhia de Aguas e Esgotos de Rondonia

DIVISAO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA
RELATORIO DE ENSAIO BACTERIOLOGICO E FiSICO-QUIMICO

COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA

INTERESSADO: - ,
ENDERECO: AV PINHEIRO MACHADO, N° 2112 BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CIDADE: PORTO VELHO -RO TEL: 3216 1752

DADOS SOBRE A AMOSTRA
LOCAL DA COLETA: PONTA DE REDE N° 12: TRAVESSA RELIQUIAS, N° 2721, SAE ROLIM DE MOURA

ORIGEM DO MANANCIAL: RIOS MANICORE/D’ALENCOURT TRATAMENTO: SIM
DATA DA COLETA: 28/12/16 ENTR. NO LAB: 29/12/16 CHUVA NAS 24 HS?: NAO

HORA DA COLETA: 09:35 TEMP.DOAR: - °C TEMP.DA AGUA: - °C:

ASPECTO: LIMPIDO

ODOR: AUSENTE

CL, RESIDUAL:

1,2 MG/L

COLETOR: MARCIO

EMISSAO: 23/01/2017

: EXAMES FISICO QUIMICOS N° 8316/16
1- CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLEPTICA

VMP® Portaria N’ 2914/11

Determinagdes Valores encontrados Expresso como
ASPECTO LIMPIDO - %
COR 5,0 15 Mg de PVl
ODOR AUSENTE Nio objetéavel -
PH 6,51 6,0a9,5 -
TURBIDEZ 1,28 1 UNT
2 — CARACTERISTICAS QU[IMICAS
Determinacgdes Valores encontrados | VMP®) Portaria N° 2914/11 Expresso como
CLORETO - 250 mn mg/l de CI
FERRO TOTAL - 0,3 _mg/l de Fé
SULFATO - 250 Mg/l de SO,
OXIGENIO CONSUMIDO - - mg/l de O,
DUREZA TOTAL - 500 mg/l de CaCO;
DUREZA EM Ca - - mg/l de CaCO;
DUREZA EM Mg - 1000 Mg/l
SOLIDOS TOTAIS - =
NITROGI?NIO NITRITO - 1 mg/l N
NITROGENIO NITRATO -
CO, LIVRE . - - Mg/l de CO,
CONDUT. ESPECIFICA A 25° 47,0 - u S/cm
ALCALINIDADE OH - - mg/l de CaCO;
ALCALINIDADE CO;~ - - mg/l de CaCO,
ALCALINIDADE HCO5 - i - mg/l de CaCOs
EXAMES BACTERIOLOGICOS  (NAO REALIZADO)

Valores encontrados

VMP®") Portaria N° 2914, do
MS de 12.12.2011

1 - CONTAGEM PADRAO DE BACTERIAS: -

UFC/ mla 35 °C 24 H

<500

2 - N° MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ml): -

Auséncia em 100 ml

3 - N° MAIS PROVAVEL DE E.COLI (NMP/100 ml):

Auséncia em 100 ml

4 - N° DE COLONIAS NA MEMBRANA FILTRANTE (NCMF/100ml): -

Auséncia em 100 ml

5 - BACTERIAS IDENTIFICADAS:

6- METODO (S) UTILIZADOS (S): -

ANALISTA:

o&%

AL
ENG*. QUfMICA: EIEID%%MPX 10 FR

CRQ 1430037 —

14* REGIAO

CONCLUSAO: Agua Satisfatéria, quanto aos parametros lidos, e de acordo com os valores estabelecidos na Portaria N° 2914/11

do Ministério da Saude.

(*VMP) Valor Maximo Permitido; (-) N&o tem valor especificado na legislagdo




éogrd  Companhin de Aguas  Exgotos e Rondonia

DIVISAO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA"
RELATORIO DE ENSAIO BACTERIOLOGICO E FiSICO-QUIMICO

INTERESSADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA B
ENDERECO: AV PINHEIRO MACHADO, N° 2112 BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CIDADE: PORTO VELHO -RO TEL: 3216 1752

DADOS SOBRE A AMOSTRA
LOCAL DA COLETA:PONTA DE REDE N° 11:RUA CARLOS A DE FREITAS, N° 6470, SAE ROLIM DE MOURA
ORIGEM DO MANANCIAL: RIOS MANICORE/D’ALENCOURT TRATAMENTO: SIM
DATA DA COLETA: 28/12/16 ENTR. NO LAB: 29/12/16 CHUVA NAS 24 HS?: NAO
HORA DA COLETA: 09:28 TEMP.DOAR: - °C TEMP.DA AGUA: - °C:
ASPECTO: LIMPIDO ODOR: AUSENTE CL, RESIDUAL: 1,0 MG/L
COLETOR: MARCIO EMISSAO: 23/01/2017

EXAMES FISICO QUIMICOS N° 8315/16
1- CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLEPTICA

Determinagdes Valores encontrados | VMP" Portaria N° 2914/11 Expresso como
ASPECTO 'LIMPIDO - -
COR 0,0 15 Mg de Pt/
ODOR AUSENTE Nio objetavel -
PH 6,52 6,0a9,5 -
TURBIDEZ 1,04 1 UNT
2 - CARACTERISTICAS QU[IMICAS
Determinagées Valores encontrados | VMP") Portaria N° 2914/11 Expresso como
CLORETO - 250 mn mg/l de CI
FERRO TOTAL - 0,3 mg/l de Fé
SULFATO - 250 Mg/l de SO4°
OXIGENIO CONSUMIDO - - mg/l de O,
DUREZA TOTAL - 500 mg/l de CaCO;
DUREZA EM Ca - - mg/l de CaCO,
Dl'JREZA EM Mg - 1000 Mg/l
SOLIDOS TOTAIS - -
NITROG[’E‘,NIO NITRITO - 1 mg/l N
NITROGENIO NITRATO -
CO, LIVRE ' - - Mg/l de CO,
CONDUT. ESPECIFICA A 25° 47,6 - p S/em
ALCALINIDADE OH - - _mg/l de CaCO,
ALCALINIDADE CO;~ - - mg/l de CaCO,
ALCALINIDADE HCO5 - . . mg/l de CaCO;
EXAMES BACTERIOLOGICOS  (NAO REALIZADO)
Valores encontrados VMP® Portaria N° 2914, do
E MS de 12.12.2011
1 — CONTAGEM PADRAO DE BACTERIAS: - UFC/ mla 35 °C 24 H <500
2 - N° MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ml): - Auséncia em 100 ml
3 - N° MAIS PROVAVEL DE E.COLI (NMP/100 ml): - Auséncia em 100 ml
4 - N° DE COLONIAS NA MEMBRANA FILTRANTE (NCMF/100ml): - Auséncia em 100 ml

5 - BACTERIAS IDENTIFICADAS:

6- METODO (S) UTILIZADOS (S): -

ANALISTA: §{Eﬂ 1Ot o]
ENG*. QUIMICA: SAMK’AIO FR
CRQ 1430037 - 14* REGIAO

CONCLUSAO: Agua Satisfatéria, quanto aos parametros lidos, € de acordo com os valores estabelecidos na Portaria N° 2914/1 1
do Ministério da Satde.

(*VMP) Valor Méaximo Permitido; (-) Ndo tem valor especificado na legislagéo




@ef d Companhia de: Aguas ¢ Esgotos; de Rondonia

DIVISAO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA
RELATORIO DE ENSAIO BACTERIOLOGICO E FISICO- QUIMICO

INTERESSADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA i
ENDERECO: AV PINHEIRO MACHADO, N° 2112 BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CIDADE: PORTO VELHO -RO TEL: 3216 1752

DADOS SOBRE A AMOSTRA

LOCAL DA COLETA: PONTA DE REDE N° 10 TRAVESSA SAFIRA, S/N°,

SAE ROLIM DE MOURA

ORIGEM DO MANANCIAL: RIOS MANICORE/D’ ALENCOURT

TRATAMENTO: SIM

DATA DA COLETA: 28/12/16

ENTR. NO LAB: 29/12/16 CHUVA NAS 24 HS?: NAO

HORA DA COLETA: 09:23

TEMP.DO AR: - °C TEMP.DA AGUA: -

ASPECTO: LIMPIDO

ODOR: AUSENTE CL, RESIDUAL: 1,0 MG/L

COLETOR: MARCIO

EMISSAO: 23/01/2017

EXAMES FISICO QUIMICOS N° 8314/16

1- CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLEPTICA

Determinacées Valores encontrados | VMP" Portaria N° 2914/11 Expresso como
ASPECTO LIMPIDO - -
COR 10,0 15 Mg de Pt/
ODOR AUSENTE Nio objetavel -
PH 6,60 6,0a9,5 -
TURBIDEZ 1.9 1 UNT
2 — CARACTERISTICAS QU[IMICAS
Determinagées Valores encontrados | VMP®) Portaria N° 2914/11 Expresso como
CLORETO - 250 mn mg/l de CI
FERRO TOTAL - 0,3 mg/l de Fé
SULFATO - 250 Mg/l de SO,
OXIGENIO CONSUMIDO - - _mg/lde O,
DUREZA TOTAL - 500 mg/l de CaCO;
DUREZA EM Ca - - mg/I de CaCO,
DUREZA EM M - 1000 Mg/l
SOLIDOS TOTAIS - =
NITROGENIO NITRITO - 1 mg/l N
NITROGENIO NITRATO -
CO, LIVRE . - - Mg/l de CO,
CONDUT. ESPECIFICA A 25° 47,00 - p S/cm
ALCALINIDADE OH- - - mg/l de CaCO;
ALCALINIDADE CO; " - - mg/l de CaCO,
ALCALINIDADE HCOjy - - x. mg/l de CaCO;
EXAMES BACTERIOLOGICOS (NAO REALIZADO)

Valores encontrados

VMP® Portaria N’ 2914, do
MS de 12.12.2011

1 - CONTAGEM PADRAO DE BACTERIAS: -

UFC/ mla 35 °C 24 H <500

2 - N° MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES TOTAIS

(NMP/ 100ml): Auséncia em 100 ml

3 - N° MAIS PROVAVEL DE E.COLJ (NMP/100 ml):

Auséncia em 100 ml

4 - N° DE COLONIAS NA MEMBRANA FILTRANTE (NCMF/ 100ml): -

Auséncia em 100 ml

5 - BACTERIAS IDENTIFICADAS:

6- METODO (S) UTILIZADOS (S): -

ANALISTA:

ENG®*. QUIMICA: ELEIDE SAMP

c\u L 4
I0 FROE

CRQ 1430037 - 14* REGIAO

CONCLUSAO: Agua Satisfatéria
do Ministério da Satde.

» quanto aos parametros lidos, e de acordo com os valores estabelecidos na Portaria N° 2914/11

(*VMP) Valor Maximo Permitido; (-) Ndo tem valor especificado na legislagio




@erd Compan ¢ Esgotos de Rondonia

DIVISAO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA
RELATORIO DE ENSAIO BACTERIOLOGICO E FiSICO-QUIMICO

INTERESSADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA
ENDERECO: AV PINHEIRO MACHADO, N° 2112 BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CIDADE: PORTO VELHO -RO TEL: 3216 1752

DADOS SOBRE A AMOSTRA
LOCAL DA COLETA: PONTA DE REDE N° 09: AV PORTO VELHO, N° 3560, SAE ROLIM DE MOURA
ORIGEM DO MANANCIAL: RIOS MANICORE/D’ALENCOURT TRATAMENTO: SIM
DATA DA COLETA: 28/12/16 ENTR. NO LAB: 29/12/16 CHUVA NAS 24 HS?: NAO
HORA DA COLETA: 09:19 TEMP.DOAR: - °C TEMP.DA AGUA: - °C:
ASPECTO: LIMPIDO ODOR: AUSENTE CL, RESIDUAL: 1,2 MG/L
COLETOR: MARCIO EMISSAO: 23/01/2017

EXAMES FISICO QUIMICOS N° 8313/16

1- CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLEPTICA
VvMP® Portaria N° 2914/11

Determinagdes Valores encontrados Expresso como
ASPECTO LIMPIDO - -
COR 30,0 15 Mg de Pv/l
ODOR AUSENTE Nio objetavel -
PH 6,64 6,0a9,5 -
TURBIDEZ 5,19 1 UNT
2 —- CARACTERISTICAS QU[IMICAS
Determinacdes Valores encontrados | VMP®) Portaria N’ 2914/11 Expresso como
CLORETO - 250 mn mg/l de CI
FERRO TOTAL - 03 mg/l de Fé
SULFATO - 250 Mg/l de SO,
OXIGENIO CONSUMIDO - - ‘mg/l de O,
DUREZA TOTAL - 500 mg/l de CaCO;
DUREZA EM Ca - - mg/l de CaCO;
DUREZA EM Mg - 1000 Mg/l
SOLIDOS TOTAIS = B
NITROGENIO NITRITO - 1 mg/l N
NITROGENIO NITRATO -
CO, LIVRE . - - Mg/l de CO,
CONDUT. ESPECIFICA A 25° 46,6 - u S/cm
ALCALINIDADE OH - - mg/l de CaCO;
ALCALINIDADE CO;~ - - mg/l de CaCO;
ALCALINIDADE HCO5’ - - mg/l de CaCO;
EXAMES BACTERIOLOGICOS _ (NAO REALIZADO)

VMP™ Portaria N° 2914, do
MS de 12.12.2011

Valores encontrados

1 — CONTAGEM PADRAO DE BACTERIAS: - UFC/ mla 35 °C 24 H <500

2 - N° MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ml): - Auséncia em 100 ml

3 - N° MAIS PROVAVEL DE E.COLI (NMP/100 ml): Auséncia em 100 ml

4 - N° DE COLONIAS NA MEMBRANA FILTRANTE (NCMF/100ml): - Auséncia em 100 ml

5 - BACTERIAS IDENTIFICADAS:

6- METODO (S) UTILIZADOS (S): -

|
ANALISTA: T
AIO FROES

QA
ENG". QUIMICA: ELEIDE SA

CRQ 1430037 - 14* REGIAO

CONCLUSAO: Agua Insatisfatéria, quanto aos parametros cor e turbidez, em desacordo com os valores estabelecidos na Portaria
N° 2914/11 do Ministério da Saude. Verificar vazamentos na area. Recoletar no mesmo ponto apds corregdo.

(*VMP) Valor Méximo Permitido; (-) Ndo tem valor especificado na legislagéo




<&oerd  Companhia , e Aguas;e Esgotos,de Rondonia

DIVISAO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA
RELATORIO DE ENSAIO BACTERIOLOGICO E FiSICO-QUIMICO

INTERESSADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA
ENDERECO: AV PINHEIRO MACHADO, N° 2112 BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CIDADE: PORTO VELHO -RO TEL: 3216 1752

DADOS SOBRE A AMOSTRA
LOCAL DA COLETA: PONTA DE REDE N° 08: RUA TOPAZIO, N° 3867, SAE ROLIM DE MOURA

ORIGEM DO MANANCIAL: RIOS MANICORE/D’ALENCOURT TRATAMENTO: SIM
CHUVA NAS 24 HS?: NAO

DATA DA COLETA: 28/12/16 ENTR. NO LAB: 29/12/16

HORA DA COLETA: 09:15

TEMP. DO AR: -

“c

TEMP.DA AGUA: -

°C:

ASPECTO: LIMPIDO

ODOR: AUSENTE

CL, RESIDUAL: 1,2 MG/L

COLETOR: MARCIO

EMISSAO: 23/01/2017

EXAMES FISICO QUIMICOS N° 8312/16
1- CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLEPTICA

Determinagdes Valores encontrados | VMP") Portaria N 2914/11 Expresso como
ASPECTO LIMPIDO - -
COR 30,0 15 Mg de Pv/l
ODOR AUSENTE Nio objetavel -
PH 6,48 6,0a9,5 -
TURBIDEZ 5,83 1 UNT
2 — CARACTERISTICAS QU[IMICAS
Determinacdes Valores encontrados | VMP() Portaria N°2914/11 Expresso como
CLORETO - 250 mn mg/l de CI
FERRO TOTAL - 0,3 mg/l de Fé
SULFATO - 250 Mg/l de SO,
OXIGENIO CONSUMIDO - - mg/l de O,
DUREZA TOTAL - 500 mg/l de CaCO;
DUREZA EM Ca - - mg/l de CaCO;
DI:JREZA EM Mg - 1000 Mg/l
SOLIDOS TOTAIS - =
NITROGENIO NITRITO - 1 mg/l N
NITROGENIO NITRATO -
CO, LIVRE . - - Mg/l de CO,
CONDUT. ESPECIFICA A 25° 47,7 - u S/cm
ALCALINIDADE OH - - mg/l de CaCO;
ALCALINIDADE CO;” - - mg/l de CaCO;
ALCALINIDADE HCOjy - . mg/l de CaCO,
EXAMES BACTERIOLOGICOS (NAO REALIZADO)

Valores encontrados

VMP® Portaria N° 2914, do
MS de 12.12.2011

1 — CONTAGEM PADRAO DE BACTERIAS: -

UFC/ mla 35 °C 24 H

<500

2 - N° MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ml): -

Auséncia em 100 ml

3 - N° MAIS PROVAVEL DE E.COLI (NMP/100 ml):

Auséncia em 100 ml

4 - N° DE COLONIAS NA MEMBRANA FILTRANTE (NCMF/100ml): -

Auséncia em 100 ml

5 - BACTERIAS IDENTIFICADAS:

6- METODO (S) UTILIZADOS (S): -

i 3
ANALISTA: E{\ ]?ULUL O T
ENG®*. QUIMICA: ELEIDE SAMPAIO FROE

CRQ 1430037 — 14* REGIAO

CONCLUSAO: Agua Insatisfatéria, quanto aos pardmetros cor e turbidez, em desacordo com os valores estabelecidos na Portaria
N° 2914/11 do Ministério da Saude. Verificar vazamentos na area. Recoletar no mesmo ponto ap6s corre¢do.

(*VMP) Valor Maximo Permitido; (-) Ndo tem valor especificado na legislagdo




é&efd Companhia e Aguas e Esgotos;de Rondonia

DIVISAO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA
RELATORIO DE ENSAIO BACTERIOLOGICO E FiSICO- QUIMICO

INTERESSADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA
ENDERECO: AV PINHEIRO MACHADO, N° 2112 BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CIDADE: PORTO VELHO -RO TEL: 3216 1752

DADOS SOBRE A AMOSTRA
LOCAL DA COLETA: PONTA DE REDE N° 07: RUA ESPERANTINA, N° 3675, SAE ROLIM DE MOURA
ORIGEM DO MANANCIAL: RIOS MANICORE/D’ ALENCOURT TRATAMENTO: SIM
DATA DA COLETA: 28/12/16 ENTR.NO LAB: 29/12/16 CHUVA NAS 24 HS?: NAO
HORA DA COLETA: 09:01 TEMP.DOAR: - °C TEMP.DA AGUA: - °C:

ASPECTO: LIMPIDO

ODOR: AUSENTE

CL, RESIDUAL: 1,0 MG/L

COLETOR: MARCIO

EMISSAO: 23/01/2017

EXAMES FISICO QUIMICOS N° 8311/16
1- CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLEPTICA

Determinagdes

Valores encontrados

VvMP® Portaria N° 2914/11

Expresso como

ASPECTO LIMPIDO = -
COR 30,0 15 Mg de Py
ODOR AUSENTE Nio objetavel -

PH 6,55 6,0a9,5 -
TURBIDEZ 5,90 1 UNT

2 - CARACTERISTICAS QU[IMICAS

Determinacdes

Valores encontrados

VMP® Portaria N’ 2914/11

Expresso como

CLORETO - 250 mn mg/l de CI
FERRO TOTAL - 0,3 mg/l de Fé
SULFATO - 250 Mg/l de SO,
OXIGENIO CONSUMIDO . - mg/l de O,
DUREZA TOTAL . 500 mg/I de CaCO;
DUREZA EM Ca - - mg/l de CaCO;
DUREZA EM Mg . 1000 Mg/l
SOLIDOS TOTAIS - -

NITROGENIO NITRITO - 1 mg/l N
NITROGENIO NITRATO i

COz LIVRE . = = Mg/l de COZ
CONDUT. ESPECIFICA A 25° 47,4 - u S/cm
ALCALINIDADE OH' - - mg/| de CaCO;
ALCALINIDADE CO;" s - mg/| de CaCO;
ALCALINIDADE HCO;’ - - mg/| de CaCO;

EXAMES BACTERIOLOGICOS

(NAO REALIZADO)

Valores encontrados

VMP® Portaria N° 2914, do

MS de 12.12.2011

1 — CONTAGEM PADRAO DE BACTERIAS: -

UFC/ mla 35 °C 24 H

<500

2 - N° MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ml): -

Auséncia em 100 ml

3 - N° MAIS PROVAVEL DE E.COLI (NMP/100 ml): -

Auséncia em 100 ml

4 - N° DE COLONIAS NA MEMBRANA FILTRANTE (NCMF/100ml): -

Auséncia em 100 ml

5 - BACTERIAS IDENTIFICADAS:

6- METODO (S) UTILIZADOS (S): -

o4

ANALISTA:

(o (L

ENG*. QUIMICA: ELEIDE SAMP

A
(EaTeE

CRQ 1430037 — 14* REGIAO

CONCLUSAO: Agua Insatisfatéria, quanto aos parmetros cor e turbidez, em desacordo com os valores estabelecidos na Portaria
N°2914/11 do Ministério da Saiude. Verificar vazamentos na area. Recoletar no mesmo ponto apds corregdo.

(*VMP) Valor Maximo Permitido; (-) Ndo tem valor especificado na legislagdo




&

HiLls de Agua& @Esg(‘)t@& de Rondonia

DIVISAO DE CONTROLE DA QI’JALIDADE’DA AGUA
RELATORIO DE ENSAIO BACTERIOLOGICO E FISICO-QUIMICO

~/
<&aerd  Compa

INTERESSADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA E i
ENDERECO: AV PINHEIRO MACHADO, N° 2112 BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CIDADE: PORTO VELHO -RO TEL: 3216 1752

DADOS SOBRE A AMOSTRA

LOCAL DA COLETA: PONTA DE REDE N° 06: AV. CAMPO GRANDE, N° 4369, SAE ROLIM DE MOURA

ORIGEM DO MANANCIAL: RIOS MANICORE/D’ ALENCOURT TRATAMENTO: SIM

DATA DA COLETA: 28/12/16 ENTR. NO LAB: 29/12/16 CHUVA NAS 24 HS?: NAO

HORA DA COLETA: 08:55 TEMP.DOAR: - °C TEMP.DA AGUA: - °C:

ASPECTO: LIMPIDO ODOR: AUSENTE CL, RESIDUAL: 1,0 MG/L

COLETOR: MARCIO EMISSAO: 23/01/2017

EXAMES FISICO QUIMICOS N° 8310/16

1- CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLEPTICA
Determinagdes Valores encontrados VMP®) Portaria N’ 2914/11 Expresso como
ASPECTO LIMPIDO - -
COR 0,0 15 Mg de Pt/
ODOR AUSENTE Nio objetavel -
PH 6,51 6,02a9,5 -
TURBIDEZ 0,57 1 UNT
2 —- CARACTERISTICAS QU[IMICAS
Determinagdes Valores encontrados | VMP") Portaria N°2914/11 Expresso como
CLORETO - 250 mn _mg/lde CI’
FERRO TOTAL - 0,3 mg/l de Fé
SULFATO - 250 Mg/l de SO4
OXIGENIO CONSUMIDO - - mg/l de O,
DUREZA TOTAL - 500 mg/1 de CaCO;
DUREZA EM Ca - - mg/l de CaCO;4
DpREZA EM Mg - 1000 Mg/l
SOLIDOS TOTAIS - 5
NITROGENIO NITRITO - 1 mg/l N
NITROGENIO NITRATO -
CO, LIVRE ! - - Mg/l de CO,
CONDUT. ESPECIFICA A 25° 47,5 - p S/cm
ALCALINIDADE OH - - mg/l de CaCO;
ALCALINIDADE CO;5° - - mg/l de CaCO,
ALCALINIDADE HCOs - . - mg/l de CaCO,

EXAMES BACTERIOLOGICOS _ (NAO REALIZADO)

Valores encontrados

VMP® Portaria N’ 2914, do
MS de 12.12.2011

1 — CONTAGEM PADRAO DE BACTERIAS: -

UFC/ mla 35 °C 24 H

<500

2 - N° MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ml): -

Auséncia em 100 ml

3 - N° MAIS PROVAVEL DE E.COLI (NMP/100 ml): -

Auséncia em 100 ml

4 - N° DE COLONIAS NA MEMBRANA FILTRANTE (NCMF/100ml): -

Auséncia em 100 ml

5 - BACTERIAS IDENTIFICADAS:

6- METODO (S) UTILIZADOS (S): -

ANALISTA:

=1 |
g L] CLLT Y -
ENG®. QUIMICA: E{:-I;ID A JRIO FROES

CRQ 1430037 — 14* REGIAO

CONCLUSAO: Agua Satisfatéria, quanto aos parametros lidos, ¢ de acordo com os valores estabelecidos na Portaria N° 2914/11

do Ministério da Saude.

(*VMP) Valor Maximo Permitido; (-) N&o tem valor especificado na legislagdo




&ef d  Companhia de Aguas.e Esgotos de Rondonia

DIVISAO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA
RELATORIO DE ENSAIO BACTERIOLOGICO E FISICO- QUIMICO

INTERESSADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA
ENDERECO: AV PINHEIRO MACHADO, N° 2112 BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CIDADE: PORTO VELHO -RO TEL: 3216 1752

DADOS SOBRE A AMOSTRA

LOCAL DA COLETA: PONTA DE REDE N° 05: AV. TERESINA, N° 4728, SAE ROLIM DE MOURA

ORIGEM DO MANANCIAL: RIOS MANICORE/D’ALENCOURT TRATAMENTO: SIM

CHUVA NAS 24 HS?: NAO

DATA DA COLETA: 28/12/16 ENTR. NO LAB: 29/12/16

HORA DA COLETA: 08:40

TEMP.DO AR: - °C

TEMP.DA AGUA:

- 2C:

ASPECTO: LIMPIDO

ODOR: AUSENTE

CL, RESIDUAL: 1,0 MG/L

COLETOR: MARCIO

EMISSAO: 23/01/2017

EXAMES FISICO QUIMICOS N° 8309/16
1- CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLEPTICA

Determinacdes Valores encontrados | VMP" Portaria N°2914/11 Expresso como
ASPECTO LIMPIDO - -
COR 0,0 15 Mg de P/l
ODOR AUSENTE Nio objetével -
PH 6,50 6,0 9,5 -
TURBIDEZ 0,71 1 UNT
2 — CARACTERISTICAS QU[IMICAS
Determinagdes Valores encontrados | VMP") Portaria N°2914/11 Expresso como
CLORETO - 250 mn mg/l de CI
FERRO TOTAL - 0,3 mg/l de Fé
SULFATO - 250 Mg/l de SO,
OXIGENIO CONSUMIDO - - mg/l de O,
DUREZA TOTAL - 500 mg/l de CaCOs
DUREZA EM Ca - - mg/1 de CaCO,
DUREZA EM Mg - 1000 Mg/l
SOLIDOS TOTAIS - -
NITROGENIO NITRITO - 1 mg/l N
NITROGENIO NITRATO -
CO, LIVRE - - Mg/l de CO,
CONDUT. ESPECIFICA A 25° 47,0 - p S/em
ALCALINIDADE OH - - mg/1 de CaCO;
ALCALINIDADE CO;° - - mg/l de CaCO,
ALCALINIDADE HCOj5 - 3 - mg/l de CaCO;
EXAMES BACTERIOLOGICOS  (NAO REALIZADO)

Valores encontrados

VMP® Portaria N° 2914, do
MS de 12.12.2011

1 — CONTAGEM PADRAO DE BACTERIAS: -

UFC/ mla 35 °C 24 H

<500

2 - N° MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ml): -

Auséncia em 100 ml

3 - N° MAIS PROVAVEL DE E.COLI (NMP/100 ml): -

Auséncia em 100 ml

4 - N° DE COLONIAS NA MEMBRANA FILTRANTE (NCMF/100ml): -

Auséncia em 100 ml

5 - BACTERIAS IDENTIFICADAS:

6- METODO (S) UTILIZADOS (S): -

ANALISTA:

TN

NOAC

ENG*. QUIMICA: EtElDE SAM AIO FRYQ,E
CRQ 1430037 — 14* REGIAOQ

CONCLUSAO: Agua Satisfatéria, quanto aos parametros lidos, e de acordo com os valores estabelecidos na Portaria N° 2914/11

do Ministério da Saide.

(*VMP) Valor Méaximo Permitido; (-) Ndo tem valor especificado na legislagdo




&-@99‘ d  Companhia de Aguas e Esgotos,de Rondonia

DIVISAO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA

'3

RELATORIO DE ENSAIO BACTERIOLOGICO E FiSICO-QUIMICO

INTERESSADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA
ENDERECO: AV PINHEIRO MACHADO, N° 2112 BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CIDADE: PORTO VELHO -RO TEL: 3216 1752

DADOS SOBRE A AMOSTRA
LOCAL DA COLETA: PONTA DE REDE N° 04: RUA PROJETADA - D, N° 6076, SAE ROLIM DE MOURA
ORIGEM DO MANANCIAL: RIOS MANICORE/D’ ALENCOURT TRATAMENTO: SIM
DATA DA COLETA: 28/12/16 ENTR.NO LAB: 29/12/16 CHUVA NAS 24 HS?: NAO
HORA DA COLETA: 08:32 TEMP.DOAR: - °C TEMP.DA AGUA: - °C:
ASPECTO: LIMPIDO ODOR: AUSENTE CL, RESIDUAL: 0,9 MG/L
COLETOR: MARCIO EMISSAO: 23/01/2017

i EXAMES FISICO QUIMICOS N° 8308/16
1- CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLEPTICA

Determinagdes Valores encontrados VMP®) Portaria N’ 2914/11 Expresso como
ASPECTO LIMPIDO - -
COR 0,0 15 Mg de P/l
ODOR AUSENTE N3o objetavel -
PH 6,53 6,0a9,5 -
TURBIDEZ 0,75 1 UNT
2 — CARACTERISTICAS QU[IMICAS
Determinagdes Valores encontrados VMP®) Portaria N’ 2914/11 Expresso como
CLORETO - 250 mn _mg/l de CI
FERRO TOTAL - 0,3 mg/| de Fé
SULFATO - 250 Mg/l de SO4
OXIGENIO CONSUMIDO - - mg/| de O,
DUREZA TOTAL - 500 mg/l de CaCO;
DUREZA EM Ca - - mg/l de CaCOs
Dl'JREZA EM Mg - 1000 Mg/l
SOLIDOS TOTAIS - -
NITROGENIO NITRITO - 1 mg/l N
NITROGENIO NITRATO -
CO, LIVRE - - Mg/l de CO,
CONDUT. ESPECIFICA A 25° 47,2 - u S/ecm
ALCALINIDADE OH - - mg/l de CaCO,
ALCALINIDADE CO;~ - - _mg/l de CaCO;5
ALCALINIDADE HCO; - - mg/l de CaCO;
EXAMES BACTERIOLOGICOS __ (NAO REALIZADO)
Valores encontrados VMP® Portaria N’ 2914, do
MS de 12.12.2011
1 — CONTAGEM PADRAO DE BACTERIAS: - UFC/ mla 35 °C 24 H <500
2 - N° MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES TOTAIS (NMP/ 100ml): - Auséncia em 100 ml
3. N° MAIS PROVAVEL DE E.COLI (NMP/100 ml): - Auséncia em 100 ml
4 - N° DE COLONIAS NA MEMBRANA FILTRANTE (NCMF/ 100ml): - Auséncia em 100 ml
5 - BACTERIAS IDENTIFICADAS:
6- METODO (S) UTILIZADOS (S): - . ;
ANALISTA: 5 | ~
ENG". QUIMICA: EEI%}D% éﬁf’b‘f A%%R('(‘)%s

CRQ 1430037 — 14* REGIAO

CONCLUSAO: Agua Satisfatéria, quanto aos pardmetros lidos, e de acordo com os valores estabelecidos na Portaria N°2914/11
do Ministério da Saude.

(*VMP) Valor Méaximo Permitido; (-) Ndo tem valor especificado na legislagdo




<./
~#oerd  Companhia de Aguas e Esgotos de Rondonia

DIVISAO DE CONTROLE DA QI'JALIDADE, DA AGUA
RELATORIO DE ENSAIO BACTERIOLOGICO E FiSICO-QUIMICO

INTERESSADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA
ENDERECO: AV PINHEIRO MACHADO, N° 2112 BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CIDADE: PORTO VELHO -RO TEL: 3216 1752

DADOS SOBRE A AMOSTRA
LOCAL DA COLETA: PONTA DE REDE N° 03: RUA OSVALDO CRUZ, N° 6174, SAE ROLIM DE MOURA
ORIGEM DO MANANCIAL: RIOS MANICORE/D’ ALENCOURT TRATAMENTO: SIM
DATA DA COLETA: 28/12/16 ENTR.NO LAB: 29/12/16 CHUVA NAS 24 HS?: NAO
HORA DA COLETA: 08:23 TEMP.DOAR: - °C TEMP.DA AGUA: - °C:
ASPECTO: LIMPIDO ODOR: AUSENTE CL, RESIDUAL: 0,8 MG/L
COLETOR: MARCIO EMISSAO: 23/01/2017

. EXAMES FISICO QUIMICOS N° 8307/16
1- CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLEPTICA

Determinacdes Valores encontrados | VMP® Portaria N’ 2914/11 Expresso como
ASPECTO LIMPIDO - -

COR 5,0 15 Mg de Pt
ODOR | AUSENTE Nio objetavel -

PH 6,72 6,0 29,5 -
TURBIDEZ 1,11 1 UNT

2 — CARACTERISTICAS QU[IMICAS

Determinagdes Valores encontrados vMP" Portaria N°2914/11 Expresso como
CLORETO - 250 mn mg/l de CI’
FERRO TOTAL - 0,3 mg/l de Fé
SULFATO - 250 Mg/l de SO4
OXIGENIO CONSUMIDO - - mg/l de O,
DUREZA TOTAL - 500 mg/l de CaCOs
DUREZA EM Ca - - mg/l de CaCO;
DEJREZA EMMg - 1000 Mg/l
SOLIDOS TOTAIS - -

NITROGENIO NITRITO - 1 “mg/l N
NITROGENIO NITRATO -

CO, LIVRE i - - Mg/l de CO;,
CONDUT. ESPECIFICA A 25° 50,0 - p S/cm
ALCALINIDADE OH' - - mg/l de CaCOs
ALCALINIDADE CO;~ - - mg/1 de CaCO;
ALCALINIDADE HCO5 mg/l de CaCO;

EXAMES BACTERIOLOGICOS (NAO REALIZADO)

Valores encontrados

VMP® Portaria N° 2914, do
MS de 12.12.2011

1 - CONTAGEM PADRAO DE BACTERIAS: - UFC/ mla 35 °C 24 H

<500

2 - N° MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ml): -

Auséncia em 100 ml

3. N° MAIS PROVAVEL DE E.COLI (NMP/100 ml): -

Auséncia em 100 ml

4 - N° DE COLONIAS NA MEMBRANA FILTRANTE (NCMF/100ml): -

Auséncia em 100 ml

5 - BACTERIAS IDENTIFICADAS:

6- METODO (S) UTILIZADOS (S): - i

ANALISTA: : LY cu:crt
ENG®. QUIMICA: E EIDE_SAM AIO FROES
CRQ 1430037 - 14* REGIAO

CONCLUSAO: Agua Satisfatéria, quanto aos pardmetros lidos, e de acordo com os valores estabelecidos na Portaria N°2914/11

do Ministério da Saude.

(*VMP) Valor Maximo Permitido; (-) N&o tem valor especificado na legislagdo




g;éq erd Companhia de Aguas ¢ Esgotos de Rondonia

DIVISAO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA

3

RELATORIO DE ENSAIO BACTERIOLOGICO E FiSICO-QUIMICO

INTERESSADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA
ENDERECO: AV PINHEIRO MACHADO, N° 2112 BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CIDADE: PORTO VELHO —RO TEL: 3216 1752

DADOS SOBRE A AMOSTRA
LOCAL DA COLETA: PONTA DE REDE N° 02: RUA SANTOS DUMONT, N° 445, SAE ROLIM DE MOURA
ORIGEM DO MANANCIAL: RIOS MANICORE/D’ ALENCOURT TRATAMENTO: SIM
DATA DA COLETA: 28/12/16 ENTR.NO LAB: 29/12/16 CHUVA NAS 24 HS?: NAO
HORA DA COLETA: 08:16 TEMP.DOAR: - °C TEMP.DA AGUA: - °C:
ASPECTO: LIMPIDO ODOR: AUSENTE CL, RESIDUAL: 0,9 MG/L
COLETOR: MARCIO EMISSAO: 23/01/2017

EXAMES FISICO QUIMICOS N° 8306/16
1- CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLEPTICA

Determinacdes Valores encontrados VMP® Portaria N° 2914/11 Expresso como
ASPECTO LIMPIDO - -
COR 5,0 15 _Mgde Pl
ODOR AUSENTE Nio objetavel -
PH 6,63 6,0 29,5 -
TURBIDEZ 1,28 1 UNT
2 — CARACTERISTICAS QU[IMICAS
Determinagdes Valores encontrados vMP® Portaria N° 2914/11 Expresso como
CLORETO - 250 mn mg/l de CI
FERRO TOTAL - 0,3 mg/l de Fé
SULFATO - 250 Mg/l de SO4
OXIGENIO CONSUMIDO - - mg/lde O,
DUREZA TOTAL - 500 _mg/l de CaCO,
DUREZA EM Ca - - ‘mg/l de CaCO;
DUREZA EM Mg - 1000 Mg/l
SOLIDOS TOTAIS - -
NITROGENIO NITRITO - 1 “mg/l N
NITROGENIO NITRATO -
CO, LIVRE - - Mg/l de CO,
CONDUT. ESPECIFICA A 25° 49,7 - u S/cm
ALCALINIDADE OH' - - mg/l de CaCO;
ALCALINIDADE CO;~ - - _mg/l de CaCO;
ALCALINIDADE HCO5 - i I mg/l de CaCO;
EXAMES BACTERIOLOGICOS __ (NAO REALIZADO)
Valores encontrados VMP®) Portaria N° 2914, do
MS de 12.12.2011
1 — CONTAGEM PADRAO DE BACTERIAS: - UFC/ mla 35 °C 24 H <500
> - N° MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ml): - Auséncia em 100 ml
3- N° MAIS PROVAVEL DE E.COLI (NMP/100 ml): - Auséncia em 100 ml
4 - N° DE COLONIAS NA MEMBRANA FILTRANTE (NCMF/1 00ml): - Auséncia em 100 ml

5 - BACTERIAS IDENTIFICADAS:

6- METODO (S) UTILIZADOS (S): -

I

ANALISTA: i qx% t%} QO‘L(AE
ENG®. QUIMICA: ELEID ESA ATO FROES
CRQ 1430037 - 14* REGIAO

CONCLUSAO: Agua Satisfatéria, quanto aos parametros lidos, e de acordo com os valores estabelecidos na Portaria N° 2914/11
do Ministério da Satde.

(*VMP) Valor Méaximo Permitido; (-) Ndo tem valor especificado na legislagdo



kaerd  Companhia de Aguas:e Esgotos de Rondonia

DIVISAO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA
RELATORIO DE ENSAIO BACTERIOLOGICO E FiSICO-QUIMICO

INTERESSADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA
ENDERECO: AV PINHEIRO MACHADO, N° 2112 BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CIDADE: PORTO VELHO —-RO TEL: 3216 1752

DADOS SOBRE A AMOSTRA

LOCAL DA COLETA: PONTA DE REDE N°01: RUA D, N° 3705, SAE ROLIM DE MOURA

ORIGEM DO MANANCIAL: RIOS MANICORE/D’ ALENCOURT TRATAMENTO: SIM

DATA DA COLETA: 28/12/16 ENTR.NO LAB: 29/12/16 CHUVA NAS 24 HS?: NAO

HORA DA COLETA: 08:10 TEMP.DOAR: - °C TEMP.DA AGUA: - °C:

ASPECTO: LIMPIDO

ODOR: AUSENTE

CL, RESIDUAL: 1,0 MG/L

COLETOR: MARCIO

EMISSAO: 23/01/2017

EXAMES FISICO QUIMICOS N° 8305/16
1- CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLEPTICA

Determinacdes Valores encontrados VMP") Portaria N° 2914/11 Expresso como
ASPECTO LIMPIDO - -

COR 5,0 15 Mg de Pl
ODOR AUSENTE Nio objetavel -

PH 6,56 6,0a9,5 -
TURBIDEZ 1,68 1 UNT

2 — CARACTERISTICAS QU[IMICAS

Determinacdes

Valores encontrados

VMP® Portaria N° 2914/11

Expresso como

CLORETO - 250 mn mg/l de CI’
FERRO TOTAL - 0,3 “mg/l de Fé
SULFATO - 250 Mg/l de SO,
OXIGENIO CONSUMIDO - - _mg/lde O,
DUREZA TOTAL - 500 mg/| de CaCO,
DUREZA EM Ca - - mg/l de CaCO;
DUREZA EM Mg = 1000 Mg/
SOLIDOS TOTAIS - -

NITROGENIO NITRITO - 1 mg/l N
NITROGENIO NITRATO -

CO, LIVRE i - - Mg/l de CO,
CONDUT. ESPECIFICA A 25° 49,3 - u S/cm
ALCALINIDADE OH° - - mg/l de CaCO,
ALCALINIDADE CO;° - - mg/l de CaCO;
ALCALINIDADE HCO5 mg/l de CaCO;

EXAMES BACTERIOLOGICOS

(NAO REALIZADO)

Valores encontrados

VMP® Portaria N’ 2914, do
MS de 12.12.2011

1 - CONTAGEM PADRAO DE BACTERIAS: -

UFC/ mla 35 °C 24 H

<500

2 - N° MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ml): -

Auséncia em 100 ml

3 - N° MAIS PROVAVEL DE E.COLI (NMP/100 ml):

Auséncia em 100 ml

4 - N° DE COLONIAS NA MEMBRANA FILTRANTE (NCMF/100ml): -

Auséncia em 100 ml

5 - BACTERIAS IDENTIFICADAS:

6- METODO (S) UTILIZADOS (S): -

ANALISTA:

ENG*. QUIMICA: ELEIDE SAMK &
CRQ 1430037 — 14* REGIAO

CONCLUSAO: Agua Satisfatéria, quanto aos pardmetros lidos, € de acordo com os valores estabelecidos na Portaria N° 2914/11

do Ministério da Saude.

(*VMP) Valor Maximo Permitido; (-) Néo tem valor especificado na legislagdo




-@9‘* d  Companhia de Aguase Esgotos de Rondonia

DIVISAO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA
RELATORIO DE ENSAIO BACTERIOLOGICO E FiSICO- QUIMICO

INTERESSADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA
ENDERECO: AV PINHEIRO MACHADO, N° 2112 BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CIDADE: PORTO VELHO -RO TEL: 3216 1752

DADOS SOBRE A AMOSTRA
LOCAL DA COLETA: SAIDA DO RESERVATORIO DE DISTRIBUICAO DA ETA DO SAE ROLIM DE MOURA
ORIGEM DO MANANCIAL: RIOS MANICORE/D’ ALENCOURT TRATAMENTO: SIM
DATA DA COLETA: 28/12/16 ENTR. NO LAB: 29/12/16 CHUVA NAS 24 HS?: NAO
HORA DA COLETA: 13:19 TEMP.DOAR: - °C TEMP.DA AGUA: - °C:
ASPECTO: LIMPIDO ODOR: AUSENTE CL, RESIDUAL: 1,5 MG/L
COLETOR: MARCIO EMISSAO: 23/01/2017

! EXAMES FISICO QUIMICOS N° 8304/16
1- CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLEPTICA

Determinagdes Valores encontrados | VMP® Portaria N° 2914/11 Expresso como
ASPECTO LIMPIDO - -
COR 5,0 15 Mg de Pt/
ODOR AUSENTE Nio objetavel -
PH 6,50 6,0a9,5 -
TURBIDEZ 1,63 1 UNT
2 — CARACTERISTICAS QU[IMICAS
Determinacgdes Valores encontrados | VMP®) Portaria N’ 2914/11 Expresso como
CLORETO - 250 mn _mg/lde CI
FERRO TOTAL - 0,3 __mg/lde Fé
SULFATO - 250 Mg/l de SO,
OXIGENIO CONSUMIDO - - mg/l de O,
DUREZA TOTAL - 500 mg/l de CaCO;
DUREZA EM Ca - - mg/l de CaCO;
DUREZA EM Mg - 1000 Mg/l
SOLIDOS TOTAIS - s
NITROGENIO NITRITO - 1 _mg/l N
NITROGENIO NITRATO -
CO, LIVRE - - Mg/l de CO,
CONDUT. ESPECIFICA A 25° 45,0 - p S/cm
ALCALINIDADE OH - - mg/l de CaCO4
ALCALINIDADE CO;° - - mg/l de CaCOs
ALCALINIDADE HCOs5 - - mg/l de CaCO;
EXAMES BACTERIOLOGICOS __ (NAO REALIZADO)
Valores encontrados VMP® Portaria N’ 2914, do
MS de 12.12.2011
1 - CONTAGEM PADRAO DE BACTERIAS: - UFC/ mla 35 °C 24 H <500
2 - N° MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ml): - Auséncia em 100 ml
3 - N° MAIS PROVAVEL DE E.COLI (NMP/100 ml): - Auséncia em 100 ml
4 - N° DE COLONIAS NA MEMBRANA FILTRANTE (NCMF/100ml): - Auséncia em 100 ml

5 - BACTERIAS IDENTIFICADAS:

6- METODO (S) UTILIZADOS (S): -

ANALISTA: EN ot K oLl (4;
ENG". QUIMICA: ELEIDE KRMPRIG FRG
CRQ 1430037 — 14* REGIAO

CONCLUSAO: Agua Satisfatéria, quanto aos parametros lidos, e de acordo com os valores estabelecidos na Portaria N° 2914/11
do Ministério da Saude.

(*VMP) Valor Maximo Permitido; (-) Nao tem valor especificado na legislagéo



@er d Co mpanii; QESg@t@&dE Rondonia

DIVISAO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA
RELATORIO DE ENSAIO BACTERIOLOGICO E FiSICO- QUIMICO

INTERESSADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA
ENDERECO: AV PINHEIRO MACHADO, N° 2112 BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CIDADE: PORTO VELHO -RO TEL: 3216 1752

DADOS SOBRE A AMOSTRA
LOCAL DA COLETA: ENTRADA DO RESERVATORIO DA ETA DO SAE ROLIM DE MOURA (CLORADA)
ORIGEM DO MANANCIAL: RIOS MANICORE/D’ ALENCOURT TRATAMENTO: SIM
DATA DA COLETA: 28/12/16 ENTR.NO LAB: 29/12/16 CHUVA NAS 24 HS?: NAO
HORA DA COLETA: 13:18 TEMP.DOAR: - °C TEMP.DA AGUA: - °C:
ASPECTO: LIMPIDO ODOR: AUSENTE CL, RESIDUAL: 1,8 MG/L
COLETOR: MARCIO EMISSAOQ: 23/01/2017

EXAMES FISICO QUIMICOS N° 8303/16
1- CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLEPTICA

Determinagdes Valores encontrados | VMP® Portaria N° 2914/11 Expresso como
ASPECTO LIMPIDO -
COR 5,0 15 Mg de P/l
ODOR AUSENTE Nio objetéavel -
PH 6,58 6,029,5 -
TURBIDEZ 1,24 1 UNT
2 — CARACTERISTICAS QU[IMICAS
Determinagdes Valores encontrados | VMP® Portaria N° 2914/11 Expresso como
CLORETO - 250 mn _mg/lde CI
FERRO TOTAL - 0,3 mg/l de Fé
SULFATO - 250 Mg/l de SO4
OXIGENIO CONSUMIDO - - mg/l de O,
DUREZA TOTAL - 500 __mg/l de CaCO;
DUREZA EM Ca - - mg/l de CaCOs
DIrJREZA EM Mg - 1000 Mg/|
SOLIDOS TOTAIS - =
NITROGENIO NITRITO - 1 mg/l N
NITROGENIO NITRATO -
CO, LIVRE - - Mg/l de CO,
CONDUT. ESPECIFICA A 25° 44,0 - p S/cm
ALCALINIDADE OH - - mg/l de CaCO;
ALCALINIDADE CO;° - - mg/l de CaCO;,
ALCALINIDADE HCO5 - ] mg/l de CaCO;
EXAMES BACTERIOLOGICOS (NAO REALIZADO)
Valores encontrados VMP® Portaria N° 2914, do
MS de 12.12.2011
1 - CONTAGEM PADRAO DE BACTERIAS: - UFC/ mla 35 °C 24 H <500
2 - N° MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ml): - Auséncia em 100 ml
3 - N° MAIS PROVAVEL DE E.COLI (NMP/100 ml): - Auséncia em 100 ml
4 - N° DE COLONIAS NA MEMBRANA FILTRANTE (NCMF/100ml): - Auséncia em 100 ml

5 - BACTERIAS IDENTIFICADAS:

6- METODO (S) UTILIZADOS (S): -

ANALISTA: N oL LN
ENG". QUIMICA: ELEIDE SA AIO FR
CRQ 1430037 — 14° REGIAO

CONCLUSAO: Agua Satisfatéria, quanto aos pardmetros lidos, € de acordo com os valores estabelecidos na Portaria N° 2914/11
do Ministério da Saude.

(*VMP) Valor Maximo Permitido; (-) N3o tem valor especificado na legislagdo
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DIVISAO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA

7

RELATORIO DE ENSAIO BACTERIOLOGICO E FiSICO-QUIMICO

INTERESSADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA

ENDERECO: AV PINHEIRO MACHADO, N° 2112 BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CIDADE: PORTO VELHO -RO TEL: 3216 1752

DADOS SOBRE A AMOSTRA
TOCAL DA COLETA: SAIDA DOS FILTROS NA ETA DO SAE ROLIM DE MOURA (ANTES DA CLORACAO)
ORIGEM DO MANANCIAL: RIOS MANICORE/D’ALENCOURT TRATAMENTO: SIM
DATA DA COLETA: 28/12/16 ENTR. NO LAB: 29/12/16 CHUVA NAS 24 HS?: NAO
HORA DA COLETA: 13:18 TEMP.DOAR: - °C TEMP.DA AGUA: - °C:
ASPECTO: LIMPIDO ODOR: AUSENTE CL, RESIDUAL: - MG/L
COLETOR: MARCIO EMISSAO: 23/01/2017

EXAMES FISICO QUIMICOS N° 8302/16
1- CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLEPTICA

Determinagdes Valores encontrados VMP®) Portaria N° 2914/11 Expresso como
ASPECTO LIMPIDO - -
COR 5,0 15 Mg de Pt/l
ODOR AUSENTE Nio objetavel -
PH 6,56 6,0a9,5 -
TURBIDEZ 1,27 1 UNT
2 — CARACTERISTICAS QU[IMICAS
Determinacdes Valores encontrados vMP") Portaria N°2914/11 Expresso como
CLORETO - 250 mn mg/l de CI’
FERRO TOTAL - 0,3 _mg/l de Fé
SULFATO - 250 Mg/l de SO,
OXIGENIO CONSUMIDO - - mg/l de O,
DUREZA TOTAL - 500 ‘mg/lde CaCO,
DUREZA EM Ca - - mg/l de CaCO;
DUREZA EM Mg - 1000 Mg/l
SOLIDOS TOTAIS - 2
NITROGENIO NITRITO - 1 mg/l N
NITROGENIO NITRATO -
CO, LIVRE - - Mg/l de CO,
CONDUT. ESPECIFICA A 25° 42,8 - u S/cm
ALCALINIDADE OH - - mg/l de CaCOs
ALCALINIDADE CO;° - - mgl de CaCO,
ALCALINIDADE HCO;5 - i = mg/l de CaCO,
EXAMES BACTERIOLOGICOS (NAO REALIZADO)
Valores encontrados VvMP® Portaria N° 2914, do
. ; MS de 12.12.2011
1 — CONTAGEM PADRAO DE BACTERIAS: - UFC/ mla 35 °C 24 H <500
2 - N° MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ml): - Auséncia em 100 ml
3. N° MAIS PROVAVEL DE E.COLI (NMP/100 ml): - Auséncia em 100 ml
4 - N° DE COLONIAS NA MEMBRANA FILTRANTE (NCMF/100ml): - Auséncia em 100 ml

5 - BACTERIAS IDENTIFICADAS:

6- METODO (S) UTILIZADOS (S): -

ANALISTA: PR u}upm' 5
ENG*. QUIMICA: EIE’I%’_ SAMPAIO FROES
CRQ 1430037 — 14 REGIAO

CONCLUSAO: Agua Satisfatéria, quanto aos parametros lidos, e de acordo com os valores estabelecidos na Portaria N°2914/11
do Ministério da Satde. Necessita de cloragfio para ser destinada a consumo humano.

(*VMP) Valor Maximo Permitido; (-) Nao tem valor especificado na legislagdo
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DIVISAO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA
RELATORIO DE ENSAIO BACTERIOLOGICO E FiSICO-QUIMICO

INTERESSADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA !
ENDERECO: AV PINHEIRO MACHADO, N° 2112 BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CIDADE: PORTO VELHO —-RO TEL: 3216 1752

DADOS SOBRE A AMOSTRA

LOCAL DA COLETA: ENTRADA DE AGUA BRUTA NA ETA DO SAE ROLIM DE MOURA

ORIGEM DO MANANCIAL: RIOS MANICORE/D’ ALENCOURT TRATAMENTO: NAO

DATA DA COLETA: 28/12/16 ENTR. NO LAB: 29/12/16 CHUVA NAS 24 HS?: NAO

HORA DA COLETA: 13:17 TEMP.DOAR: - °C TEMP.DA AGUA: - °C:

ASPECTO: LIG. TURVO ODOR: AUSENTE CL, RESIDUAL: - MG/L

COLETOR: MARCIO EMISSAOQ: 23/01/2017

EXAMES FISICO QUIMICOS N° 8301/16
1- CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLEPTICA

Determinagdes Valores encontrados VMP® Portaria N° 2914/11 Expresso como
ASPECTO LIG. TURVO - -
COR 150,0 15 Mg de Pt/
ODOR AUSENTE Nio objetavel -
PH 6,86 6,0a9,5 -
TURBIDEZ 17,2 1 UNT
2 — CARACTERISTICAS QU[IMICAS
Determinacdes Valores encontrados | VMP") Portaria N°2914/11 Expresso como
CLORETO - 250 mn mg/l de CI
FERRO TOTAL - 0,3 mg/l de Fé
SULFATO - 250 Mg/l de SO
OXIGENIO CONSUMIDO - - mg/l de O,
DUREZA TOTAL - 500 ‘mg/l de CaCO,
DUREZA EM Ca - - mg/l de CaCO;
DUREZA EM Mg - 1000 Mg/l
SOLIDOS TOTAIS - -
NITROGENIO NITRITO - 1 mg/l N
NITROGENIO NITRATO -
CO, LIVRE - - Mg/l de CO,
CONDUT. ESPECIFICA A 25° 35,3 = p S/cm
ALCALINIDADE OH - - mg/l de CaCOs
ALCALINIDADE CO;~ - - mg/l de CaCO;
ALCALINIDADE HCO5 - I o mg/l de CaCOs
EXAMES BACTERIOLOGICOS __ (NAO REALIZADO)

Valores encontrados

VMP® Portaria N° 2914, do
MS de 12.12.2011

1 — CONTAGEM PADRAO DE BACTERIAS: -

UFC/ mla 35 °C 24 H

<500

2. N° MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ml): -

Auséncia em 100 ml

3 - N° MAIS PROVAVEL DE E.COLI (NMP/100 ml): -

Auséncia em 100 ml

4 - N° DE COLONIAS NA MEMBRANA FILTRANTE (NCMF/100ml): -

Auséncia em 100 ml

5 - BACTERIAS IDENTIFICADAS:

6- METODO (S) UTILIZADOS (S): -

ANALISTA:

ENG*. QUIMICA: ELEIDE SAMPAIO FROES
CRQ 1430037 — 14* REGIAO

CONCLUSAO: Agua se encontra dentro dos padrdes de figua bruta, quanto aos parametros lidos, conforme estabelecido na
Resolugio N° 357/05, do CONAMA para 4guas doces, Classe 2, em seu Artigo 15.

(*VMP) Valor Méaximo Permitido; (-) N&o tem valor especificado na legislagdo




~#oerd  Companhia de Aguas e Esgotos de Rondonia

DIVISAO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA

7

RELATORIO DE ENSAIO BACTERIOLOGICO E FiSICO-QUIMICO

INTERESSADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA i
ENDERECO: AV PINHEIRO MACHADO, N° 2112 BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CIDADE: PORTO VELHO -RO TEL: 3216 1752

DADOS SOBRE A AMOSTRA

LOCAL DA COLETA: PONTO DE CAPTACAO NO RIO D’ALENCOURT

ORIGEM DO MANANCIAL: RIO D’ALENCOURT TRATAMENTO: NAO

DATA DA COLETA: 28/12/16 ENTR. NO LAB: 29/12/16 CHUVA NAS 24 HS?: NAO

HORA DA COLETA: 08:00 TEMP. DO AR: - o & TEMP.DA AGUA: - °C:

ASPECTO: LIG. TURVO ODOR: AUSENTE CL, RESIDUAL: - MG/L

COLETOR: MARCIO EMISSAO: 23/01/2017

. EXAMES FISICO QUIMICOS N° 8300/16
1- CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLEPTICA

Determinacdes Valores encontrados VMP® Portaria N° 2914/11 Expresso como
ASPECTO LIG. TURVO - -
COR 100,0 15 Mg de Pl
ODOR AUSENTE Nio objetavel -
PH 5,86 6,095 -
TURBIDEZ 16,60 1 UNT
2 — CARACTERISTICAS QU[IMICAS
Determinagdes Valores encontrados VMP") Portaria N°2914/11 Expresso como
CLORETO - 250 mn mg/l de CI'
FERRO TOTAL - 0,3 mg/l de Fé
SULFATO - 250 Mg/l de SO4
OXIGENIO CONSUMIDO . - _mg/lde O,
DUREZA TOTAL - 500 mg/l de CaCOs
DUREZA EM Ca - - _mg/l de CaCOs
DI:JREZA EM Mg - 1000 Mg/l
SOLIDOS TOTAIS - -
NITROGI::NIO NITRITO - 1 mg/l N
NITROGENIO NITRATO -
CO, LIVRE - - Mg/l de CO,
CONDUT. ESPECIFICA A 25° 54,1 - u S/cm
ALCALINIDADE OH - - mg/l de CaCOs
ALCALINIDADE COs~ - - mg/l de CaCOs
ALCALINIDADE HCO53' - - __mg/l de CaCOs
EXAMES BACTERIOLOGICOS (NAO REALIZADO)

Valores encontrados

VMP® Portaria N° 2914, do
MS de 12.12.2011

1 — CONTAGEM PADRAO DE BACTERIAS: - UFC/ mla 35 °C 24 H

<500

2 - N° MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ml): -

Auséncia em 100 m!

3. N° MAIS PROVAVEL DE E.COLI (NMP/100 ml): -

Auséncia em 100 mi

4 - N° DE COLONIAS NA MEMBRANA FILTRANTE (NCMF/100ml): -

Auséncia em 100 ml

5 - BACTERIAS IDENTIFICADAS:

6- METODO (S) UTILIZADOS (S): -

ANALISTA: i EA cuul 1@%%
ENG®. QUIMICA: ELEIDE SAMPAIO FROE
CRQ 1430037 — 14* REGIAO

CONCLUSAO: Agua se encontra dentro dos padrdes de 4gua bruta, quanto aos parimetros lidos, conforme estabelecido na

Resolugdo N° 357/05, do CONAMA para dguas doces, Classe 2, em seu Artigo 15.

(*VMP) Valor Méaximo Permitido; (-) Nao tem valor especificado na legislagdo




#oerd  Companhia dz Aguas e Esgotos de Rondonia

DIVISAO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA
RELATORIO DE ENSAIO BACTERIOLOGICO E FiSICO-QUIMICO

INTERESSADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA
ENDERECO: AV PINHEIRO MACHADO, N°2112 BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CIDADE: PORTO VELHO —-RO TEL: 3216 1752

DADOS SOBRE A AMOSTRA

LOCAL DA COLETA: PONTO DE CAPTACAO NO RIO MANICORE

ORIGEM DO MANANCIAL: RIO MANICORE

TRATAMENTO: NAO

DATA DA COLETA: 28/12/16

ENTR. NO LAB: 29/12/16

CHUVA NAS 24 HS?: NAO

HORA DA COLETA: 08:00

TEMP.DO AR: - °C

TEMP.DA AGUA:

-°C

ASPECTO: LIG. TURVO

ODOR: AUSENTE

CL, RESIDUAL: -

MG/L

COLETOR: MARCIO

EMISSAO: 23/01/2017

EXAMES FISICO QUIMICOS N° 8299/16
1- CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLEPTICA

Determinagdes

Valores encontrados

VMP® Portaria N° 2914/11

Expresso como

ASPECTO LIG. TURVO - -
COR 100,0 15 Mg de Pt/l
ODOR AUSENTE Nio objetavel -

PH 6,71 6,0a29,5 -
TURBIDEZ 9,20 1 UNT

2 — CARACTERISTICAS QU[IMICAS

Determinacgdes Valores encontrados | VMP®) Portaria N®2914/11 Expresso como
CLORETO - 250 mn mg/l de CI
FERRO TOTAL - 0,3 mg/l de Fé
SULFATO - 250 Mg/l de SO4
OXIGENIO CONSUMIDO - - mg/l de O,
DUREZA TOTAL - 500 mg/l de CaCOs
DUREZA EM Ca - - mg/l de CaCO;
DUREZA EM Mg - 1000 Mg/l
SOLIDOS TOTAIS - -
NITROGENIO NITRITO - 1 ~mg/l N
NITROGENIO NITRATO -
CO, LIVRE - - Mg/l de CO,
CONDUT. ESPECIFICA A 25° 41,4 - p S/cm
ALCALINIDADE OH' - - mg/l de CaCO,
ALCALINIDADE CO;° - - mg/l de CaCO;
ALCALINIDADE HCO;5 - mg/l de CaCO;
EXAMES BACTERIOLOGICOS (NAO REALIZADO)

Valores encontrados

MS de 12.12.2011

1 — CONTAGEM PADRAO DE BACTERIAS: -

UFC/ mla 35 °C 24 H

<500

2 - N° MAIS PROVAVEL DE COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ml): -

Auséncia em 100 ml

3 - N° MAIS PROVAVEL DE E.COLI (NMP/100 ml): -

Auséncia em 100 ml

4 - N° DE COLONIAS NA MEMBRANA FILTRANTE (NCMF/100ml): -

Auséncia em 100 ml

5 - BACTERIAS IDENTIFICADAS:

6- METODO (S) UTILIZADOS (S): -

ANALISTA:

r?

CRQ 1430037 — 14* REGIAO

AIO FROES

> IDCRAAL
ENG*. QUIMICA: ELEIDE SA

CONCLUSAO: Agua se encontra dentro dos padrdes de fgua bruta, quanto aos parimetros lidos, conforme estabelecido na

Resolugdo N° 357/05, do CONAMA para 4guas doces, Classe 2, em seu Artigo 15.

(*VMP) Valor Méaximo Permitido; (-) Ndo tem valor especificado na legislagdo

VMP® Portaria N’ 2914, do




